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DIMENSIONE, FORMAZIONE E DESTINAZIONE
CANALIZZAZIONI
Dimensioni ;picmo
in mm%” :-x—g%: 2!: appartenenza

Tubazioni

L'esempio mostrato si riferisce pertanto a n°2 tubazioni di diametro 32 e 25mm, destinate
allimpianto elettrico e agli impianti speciali.

Impianto

di_{T_RN__}{300:75
apportenenzo —  ——

|__sp |{300x75}

Dimensioni
in mm

Canalizzazione /il

L'esempio mostrato si riferisce pertanto a n°2 canalizzazioni di dimensioni 300x75mm, destinate
all'impianto elettrico ed agli impianti speciali

Dimensioni
in mm

Canalizzozione/i~ "
L'esempio mostrato si riferisce pertanto a n°1 canalizzazione di dimensioni 300x75mm,
destinata sia all'impianto elettrico che agli impianti speciali con utilizzo di setti separatori

Impianto

di
' appartenenza

RN: Impianto elettrico Rete Normale
RS: Impianto elettrico Rete Sicurezza
RC: Impianto elettrico Rete Continuita

RR: Impianto elettrico Rete Riserva

SP: Impianti speciali

Sl Impianti di sicurezza

Per quanto riguarda la distribuzione terminale & previsto, salvo diversa indicazione, I'impiego

di vie cavo in tubazione rigida in PVC con posa a parete in vista e/o entro controsoffitto e di scatole
portapparecchi con posa a parete in vista ad esclusione della zona area vendita che deve essere incassata.

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

APPARECCHIATURE COMANDO E PRELIEVO ENERGIA

Interruttore unipolare

—{G | Presa 10/16A+T

1

Interruttore unipolare in custodia

e

I Presc 10/16A+T con fusibile

Interruttore outomatico

Presc 10A+T

Interruttore a chiave

Presa 16A+T

Interruttore unipolare con segnalozione luminosa —@o\,, Presa 10/16A+T con sezionctore
o Interruttore unipelare con seégazaz'\one luminosa in custodia - o PR : P :
(& son grado di protezlone minimo. P44 E@% Presa 10/16A+T con fusibile e sezionatore
bareirkh ol 7l Presc 10/16A+T in custodic
Oﬁ 2 8 e e i S con grade di protezione minimo P44
N | Interruttore bipclare in custodia o e =
Ez con grade di protezione minimo P44 —@ Presa 10/16A+T tipo UNEL
D = 1 \ T o .
5@ | Dimmer — voriatore di intensitd luminosa —{e ngsgflg?gﬁ;:ottéz'ogqbeNEpLin‘i;w;u\SF}gjm
2

Deviatore

H

Presa 16A+T in custodia
con grado di protezione minimo P44

Sl

Deviatore in custodia

con grodo di protezione minimo IP44

| Preso 10/16A+T tipo UNEL in custodia con interruttore
bipolore — grado di protezione minimo P44

Invertitore

Preso e spina (femmina e maschio) per blindo, senze fusibile

| Pulsante

Presa e spinc (femmina e maschio) per blindo, con ‘usibile

o ored

Pulsante luminoso

Presa interoloccata IP55 con fusibili tipo CEE 2P-230V-18A

]

PS - Porta Serranda
PA — Porta automatica

F - lsola Frigo
AM - Asciugomani bagno

bipolore e presa unel in custosia IP55

@ Pulsante ¢ tirante ﬁESL@ Presa interbloccata IP55 con fusibili tipo CEE 3P—-400V-18A
/@l Pulsante di tacitazione T @ Presa interbloccata IP55 con fusibili tipo CEE 3P-400V-32A
@i'_‘ Pulsante di sgancio ad occesso protetto —ESB@ Presa internloccata IP55 con fusibili t'no CEE 3P+N 1BA
‘ Pulsante stagno QA@ Presa interbloccata IP55 con fusibili tipo CEE 3P+N 32A
© @) Pulsanti di comande salita/discesa | @ Presa per TROLLEY interbloccata con fusibili tipo CEE
|-»~—!__ i | e 2P-230V-16A
Q At . et Punto di allacciamento generico in cassetta di derivazione
= Segnalalore Ottico Acust i iy ;
®AT, ’ Ae gigs, SKIEH eisusa phy ke SEghi E IP55 con sezionamento elettrico onnipolare locale
= Segnalatore acustico EE Pmlto di o\loccigmento unita clima ventilatore /estrattore con
o - sezionatore onnipolare locale
“
= Sensore crepuscolare BIN| = Punte di allacciomento binario elettrificato
i Ne ~ e Punto di allacciomento ventilcovettore con sezionatore |
olonna atirezzato con gruppo prese
P83 i b = %:E onnipelare locale -
77 | ; SRR ¥ 3 Punto di allocciamento rodiatore elettrico con sezionatore
| To reﬁar a Scomparsa costituita GC‘,HIS prese 10/16A .- onnipolare locale 7
® b i : Punto di allacciomento con sezionatere onnipolare locale in
— P“”S__q_te per chiamata operotore in reparto @jﬂ quadro IP55 CL - Clima REC - Recuperatore ES - Estrottori
Punto di ollocciomento specifico con sezionatere onnipolare @I@) Punto di allocciamento Boeiler costituito do sezionatore
i

LA -~ Loma d'oria

NC — Numero Cossa

SIC - Sicurezza

GLS - Gruppo luce scaffali

AT - Antitaccheggio
C.FR = Centrale Frigo
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Punto di allocciomento

Punto di dllocciomento con sezionatore rotativo /commutatore

Punto di ollocciomento con sezionatore ratative/commutatore

E torizzota conalizzazione erig
C ‘ Punto allacciomente serrenda motorizzata conalizzazione aria I | Ailsdats ARtARdAE
* | simboli rappresentati con l'osterisco riguerdano epparecchiature di cui & prevista lo sola predisposizione

Passerello osolato in occioio zincato o caldo, delle dimensioni —— D:Str"bt“ZiPTe tlerr?inole con cc:no\e DOftTGCGVi eﬂ portepparecchi

= = | come da planimetria =y in materiale plastico con posa o parete e scetole

portapparecchi adotte all'installazione sullo stesso

S Conale in accicio zincato o coldo, senza coperchio, celle . Distribuzione con tubazione flessibile e rigida in PVC con posa

= T 7 | dimensioni come do planimetria e scatole portapparecchi entro controsoffitto
Cavidotto doppio strato per posa interrata do ;;ér-no., delle ~ e .r':-‘ll

ORI AT dinenion’ core da plrimatrie A~ | Condotto prefabbricato (blinde FM)
Tubczione rigida in PVC posc o parete e/o entrocontrosoffitto| —~AvA~ | Condotto prefabbricato (blindo luce) (37+N+PE)/25A

| Tubczione corrugata in PVC posa incassata, parete, o

pavimento e/o entrocontrosoffitto delle dimensioni come dao

planimetria

Condotto prefabbricato

(blindo trolley)

Testa di dlimentazione condotto sbarre (blindo FM)

Tubazione TAZ

Cancle in acciglo zincato a caldo, con coperchio, delle
dimensioni come da planimetria, con segnaletica pericole alta
tensione ogni 3 m

2 g |

Testa di alimentazione condotto

(3F+N+PE)/25A

sbarre (blindo luce)

Testa di dimentazione condotto sbarre (blindo trolley)

Montante salita/discesa posa incossata @ pavimento e/o

e,

| simboli rappresentati con I'asterisco riguardano apparecchicture di cui & prevista lo sola oredisposizione

L EGENDA APPARECCHAITURE PRINCIPALI

it gt e parete S TE
Montante salita/discesa posa entrocontrosoffitto
hd
Cancla in PVC posa parete portafrutti, delle dimensioni come ~ 3 | lita/di ; t ? / t
. . orsale salita/discesa posa incassata a pavimento ¢/o0 parete
. | da plan'metria [ ] P P LAl
bl i .
Pozzetto o Dorsale salita/discesa posa entrocontrosoffitio
Pozzetto carraoile in cls dimensicni 600x600m se non indicctd ;-f.\\ seatole di Garivasl =l t T '
diversomente in pianta @) Scatola erivazione posa incassate o pavimento e/o parete
| . . : oo 4 f . s ) = \ o : 5 . .
Dwstrwb_uz.one terminale con tubazione flessible in yC con (@) Scatole di derivazione posa sntrocontrosoffitte
posa incassota e scatole portapparecchi con posa incassata St W

APPARECCHIATURE PRINCIPALI

IMPIANTI SPECIALI

Queodro elettrico

Punto presa impianto fonio/dati

Punto di consegna ENEL

Punto presa impianto televisivo

Sistema di rifosamento automatico

Indicatore ottico acustico

Gruppo Soccorritore

| Postozione Interna citifonica IP

Postazione interna videocitofonica IP

Postazione esterna videocitofonica IP

Punto di allacciomento Turnomatic costituite da presa unel in
custosic IP55

¢ | Pacco batterla Soccoritore
| 34 | |UPS
: Armadio Dati
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